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INTERRUPTOR DE UMA SECAO

VISTA FRONTAL VISTA LATERAL
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VISTA POSTERIOR

LEGENDAS

T ELETRODUTO APARENTE

PONTO P/ UMA OU DUAS LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 40W, RESPECTIVAMENTE

+ TOMADA BAIXA 0,30CM DO PISO
+ TOMADA MEDIA A 1,20M DO PISO

-+ TOMADA ALTA A 2,20M DO PISO

+ INTERRUPTOR SINPLES DE DUAS SECOES(DUAS TECLAS).

E + INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA MEDIA
—5

-+ CONDUTORES NEUTRO,FASE, RETORNO, TERRA

+ ELETRODUTO EMBUTIR NA LAJE OU FORRO

T ELETRODUTO EMBUTIR NA PAREDE OU PISO
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8_ ELETRICA Circ. Incand. Simples Ar Cond. | Ar Cond. | Chuveiro Especiais Instal. Bq. Fases Corrente Fio rotecdo
o
\E - 100 2x20 2x40 100 1.600 2.600 5.400 w (KVA) A B C ® (mm2) ®
| § o1 04 0.16 x 0.73 25 10
! 02 01 1.60 X 7.27 4.0 16
PISO PISO PISO 0.17
Total 04 01 1.76 8.00
DET. DE POS. DE PNT. DE LUZ E TOM.
ESCALA 1:50
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OBRA: CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITENCIA SOCIAL - CRAS PROPRIETARIO: PROJETO:
7 .
PROJETO ELETRICO QUADRD DE AREAS: 5 x ' ESCALA:
REFEITURA DE UGUSTINOPOLIS INDICADA
TERRENO 997,42 M2
: —_— I — AUTOR DO PROJETO: Assinado de forma digital por ANDRE GAIPO DE ANDRADE:82992134104 DATA:
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